
PREVER CONDUÍTES DISTINTOS PARA ELÉTRICA, (TOMADAS , INFOR-

NÃO SERA PERMITIDA DERIVAÇÃO E EMENDA NOS ALIMENTADORES.

9

10

SISTEMA DE ATERRAMENTO TN-S.

8

2

NOTAS:

1

MÁTICA E TELEFONIA.

OS CONDULETES DE PASSAGEM SERAO EM ALUMINIO COM CONEXAO RAPIDA E COM TAMPA CEGA.

11

TODAS ESTRUTURAS CONDUTORAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO 

12

DO BOX, COMO QUADROS, CAIXAS ,TUBULAÇÕES E BANCADAS DE INOX.

FATOR DE POTÊNCIA MINIMO EXIGIDO FP = 0,92, DESCRITO NO QUADRO DE CARGAS.

13

ELETRODUTOS GALVANIZADO PESADO PARA A TUBULAÇÃO APARENTE E EM PEAD HELICOIDAL EMBUTIDO NO SOLO.3

TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA DOS DUTOS DE 40%.4

CORES PADRONIZADAS PARA A DESCRIÇÃO DOS LIMENTADORES:5

FASE   NA COR  PRETA, TERRA NA COR VERDE, NEUTRO AZUL CLARO,

7

QUALQUER ALTERAÇÃO EFETUADA NESTE PROJETO DEVERÁ SER REPASSADO AO

AUTOR DO MESMO.

PROJETO REALIZADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 5410/2008.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA  EM P.V.C. IP-44 COM   TAMPA  MEDIDA CONFORME PROJETO. 

TODOS OS CONDULETES DEVERA SER FIXADO ATRAVES DE BUCHA E PARAFUSO , E OS ELETRODUTOS FIXADOS COM ABRAÇADEIRAS A CADA 1,5M.

NÃO E PERMITIDA EMENDA NOS ELETRODUTOS DE DADOS E VOZ.

A INSTALAÇÃO DAS TOMADAS E CABOS DE DADOS E VOZ  SERA EXECUTADA PELA CONTRATANTE.
2

NOTAS DADOS E VOZ:

1

O CONTRATADO DEVERA EXECUTAR A TUBULAÇÃO VAZIA E INSTALAR AS CAIXAS DOS COMPONENTES.3

DEVERA POSSUIR UM GUIA ATRAVES DE ARAME GALVANIZADO 14 AWG.4

APROVEITAR TUBULAÇÃO DE CHEGADA NA COZINHA PARA INTERLIGAÇÃO DOS CABOS ATE O SERVIDOR5

6

APROVEITAR ESTRUTURA EXISTENTE.
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